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Gemeinde Doélsach
Wenzl-Platz 1
9991 Ddlsach

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Probengewinnung

Witterung vor der Probenahme
Witterung wéhrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Enthahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
Ruckschlul® Qual.beim Verbrauch
Ruckschluf® auf Grundwasser

22.12.2025
10039578

Datum
Kundennr.

770266 TWV Gemeinde Dolsach - WV Ddlsach - Herbst

275522 Trinkwasser

19.12.2025

18.12.2025

Agrolab Austria Regina Unterweger BSc

VZ Stribach |, Druckerh6hungsstation Stribach, Probenahmehahn

Verteilungsnetz (Zweck a — bakteriologisch EN ISO 19458)
Wechselhaft

Wechselhaft

7/2165 Gemeinde WVA Doélsach Teilanlage Herbst

T22951670R4

VZ Stribach |, Druckerh6hungsstation Stribach (LN70707003/01)
keine

JA

JA

NEIN

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
ILufttemperatur (vor Ort) [°C | 3,0] \ \ \ - |
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2) QNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor nicht analysiert 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Ort) .
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2)) ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Enterokokken KBE/100ml 1 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 5 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 7,3 0 25 39| DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 359 5 2500 EN 27888 : 1993-09

2)  Firden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verédnderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Geschaftsfuhrer
Dr. Paul Wimmer

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Datum 22.12.2025
) Kundennr. 10039578
PRUFBERICHT
Auftrag 770266 TWV Gemeinde Délsach - WV Délsach - Herbst
Analysennr. 275522 Trinkwasser

Die Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs
Analysenparameter Wert Einheit
Enterokokken 1 KBE/100ml Hochstwert liberschritten

Es wurden Parameterwerte der Trinkwasserverordnung liberschritten.

Beginn der Priifungen: 19.12.2025
Ende der Priifungen: 22.12.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig.

Bei der Konformitétsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht beriicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.
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AGROLAB Austria Frau Mag. Danninger, Tel. 03113/33230
Zeichnungsberechtigte Sachbearbeiterin
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AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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